	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО: Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Главный энергетик-начальник отдела: Давиденко Евгений Анатольевич, 8 (863) 227-39-59     E-mail: lz005295@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Модернизация системы освещения «Модельного цеха»

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]Материал для  монтажа.doc
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«30» января  2025 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«30» января  2025 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«30» января  2025 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Начальник договорного отдела                                                                      А.В. Шпынев
Руководитель заказчика тендера: 

Главный инженер                                                                                        Е.Н. Сергеев
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		№         п/п               

		Индекс на плане

		Произвести монтаж и подключение новых светодиодных светильников

		Ед. изм.

		Кол-во 



		1.

		3

		TL-STREET 25 5K LC F2 SW IE

		шт

		9



		2.

		4

		TL-STREET 45 5K LC F2 SW IE

		шт

		10



		3.

		6

		TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ех

		шт

		1



		4.

		7

		TL-Office 30 L1200 P 4K

		шт

		8



		5.

		8

		TL-Office 50 L1200 P 4K

		шт

		8



		6.

		5

		TL-Office 20 L600 P 4K

		шт

		1



		7.

		10

		TL-SLIM 20

		шт

		7



		8.

		11

		TL-SLIM 40

		шт

		77



		9.

		13

		TL-PROM APS 70 5K D

		шт

		10



		10.

		16

		TL-PROM APS 35 5K D IE

		шт

		8



		11.

		18

		TL-PROM APS 55 5K D IE

		шт

		4



		12.

		19

		TL-Office 30 L1200 PRS 840 IP54

		шт

		2



		13.

		20

		TL-Office 30 PRS 840

		шт

		10



		14.

		22

		TL-SLIM 55

		шт

		1



		15.

		23

		TL-PROM LINE 17 750 D120 GL

		шт

		22



		16.

		24

		TL-PROM LINE 33 750 D120 GL

		шт

		15



		17.

		25

		TL-PROM APS 100 750 D120

		шт

		28



		18.

		26

		TL-PROM APS 200 750 D120

		шт

		12



		 

		

		Произвести монтаж новой кабельной трассы

		 

		 



		1.

		 

		ВВГнг(А)-LS 5х1,5

		м

		420



		2.

		 

		ВВГнг(А)-LS 3х1,5

		м

		1640



		 

		 

		Электромонтажные устройства

		 

		 



		1.

		 

		Монтаж коробки распаячной - КМ41234

		шт

		256



		2.

		 

		Монтаж выключателя 1-кл. ОП Октава 10А IP20 ВС20-1-0-ОБ 250В бел.

		шт

		19



		3.

		 

		Монтаж выключателя 2-кл. ОП Октава 10А IP20 ВС20-2-0-ОБ 250В бел.

		шт

		5



		4.

		 

		Монтаж выключателя 1-кл. ОП GLORY 10А IP20 ВСп10-1-0-ХБ бел.

		шт

		2



		 

		 

		Произвести монтаж новой кабельной трассы

		 

		 



		1.

		 

		Монтаж лотка проволочного - PL50-60-3000

		шт

		73



		2.

		 

		Монтаж лотка листового перфорированного - LP50-100-0.7-3000

		шт

		2



		3.

		 

		Монтаж лотка листового перфорированного - LP50-50-0.7-3000

		шт

		33



		4.

		 

		Монтаж крышки для лотка - KL100-3000

		шт

		5



		5.

		 

		Монтаж крышки для лотка - KL50-3000

		шт

		33



		6.

		 

		Монтаж универсального профильного усилителя - UPS2000

		шт

		257



		7.

		 

		Монтаж кабель-канала - 60х40 L2000 пластик ЭЛЕКОР

		шт

		2



		8.

		 

		Монтаж кабель-канала - 40х40 L2000 пластик ЭЛЕКОР

		шт

		21



		9.

		 

		Монтаж кабель-канала - 40х25 L2000 пластик ЭЛЕКОР

		шт

		25



		10.

		 

		Монтаж кабель-канала - 25х16 L2000 пластик ЭЛЕКОР

		шт

		9



		11.

		 

		Монтаж кабель-канала - 20х10 L2000 пластик ЭЛЕКОР

		шт

		85



		12.

		 

		Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой сер. - d16мм

		м

		60



		13.

		 

		Монтаж Z-профиля - Z32-40-32-2.5-2500

		шт

		7



		14.

		 

		Монтаж угла горизонтального 90 гр. 50х100 мм - GL90-50-100

		шт

		2



		15.

		 

		Монтаж крышки горизонт. угла 90 гр. 100 мм - KGL90-100

		шт

		2



		16.

		 

		Монтаж угла внеш. верт. 90 гр. 50х100 мм - VL90-50-100

		шт

		1



		17.

		 

		Монтаж крышки внеш. верт. угла 90 гр. 100 мм - KVL90-100

		шт

		1



		18.

		 

		Монтаж угла внутр. верт. 90 гр. 50х100 мм - NL90-50-100

		шт

		1



		19.

		 

		Монтаж крышки внутр. верт. угла 90 гр. 100 мм - KNL90-100

		шт

		1



		20.

		 

		Монтаж заглушки лотка 50х100 мм - ZU50-100

		шт

		2



		21.

		 

		Монтаж универсального кронштейна настенного - UKS

		шт

		86



		22.

		 

		Монтаж консоли с опорой - KSU300

		шт

		46



		23.

		 

		Монтаж консоли L-образной - KSL200

		шт

		10



		24.

		 

		Монтаж консоли L-образной - KSL100

		шт

		129



		25.

		 

		Монтаж С-образного подвеса усиленного для лотка - SPVU100

		шт

		148



		26.

		 

		Монтаж шарнирного подвеса для шпильки - SHS8

		шт

		25



		27.

		 

		Монтаж струбцины - FV8

		шт

		92



		28.

		 

		Монтаж комплекта соединительного - PSK

		шт

		1614



		29.

		 

		Монтаж шпильки DIN 975 - SM8-1000

		шт

		185



		30.

		 

		Монтаж каната - 6,1-Г-I-H-1370

		м

		16



		31.

		 

		Монтаж наконечника алюминиевого - ТА 25-8-7 ГОСТ 9581

		шт

		100



		32.

		 

		Монтаж пиростикера - АСТ-Р

		шт

		8



		Произвести демонтаж 



		33.

		

		Демонтаж существующей кабельной трассы сечением от 4 до 16 мм2

		м

		1285



		34.

		

		Демонтаж существующих светильников

		шт

		169





		Разработчик – главный специалист ОГЭ

		

		Д.В. Тяпушин



		Главный энергетик – начальник ОГЭ

		

		Е.А. Давиденко
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Лист1

		Наименование и техническая характеристика		Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа		Код
оборудования,
изделия,
материала								Завод-
изготовитель, поставщик								Единица
измерения		Кол-во 

		Светодиодный светильник		TL-STREET 25 5K LC F2 SW IE										ООО "Технологии света"								шт.		9

				TL-STREET 45 5K LC F2 SW IE										ООО "Технологии света"								шт.		10

				TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ех		УТ000005625								ООО "Технологии света"								шт.		1

				TL-Office 30 L1200 P 4K		УТ000009458								ООО "Технологии света"								шт.		8

				TL-Office 50 L1200 P 4K		УТ000009466								ООО "Технологии света"								шт.		8

				TL-Office 20 L600 P 4K		УТ000009474								ООО "Технологии света"								шт.		1

				TL-SLIM 20		УТ000012054								ООО "Технологии света"								шт.		7

				TL-SLIM 40		УТ000012055								ООО "Технологии света"								шт.		77

				TL-PROM APS 70 5K D		УТ000012148								ООО "Технологии света"								шт.		10

				TL-PROM APS 35 5K D IE		УТ000012338								ООО "Технологии света"								шт.		8

				TL-PROM APS 55 5K D IE		УТ000012348								ООО "Технологии света"								шт.		4

				TL-Office 30 L1200 PRS 840 IP54		УТ000013194								ООО "Технологии света"								шт.		2

				TL-Office 30 PRS 840		УТ000013463								ООО "Технологии света"								шт.		10

				TL-SLIM 55		УТ000014754								ООО "Технологии света"								шт.		1

				TL-PROM LINE 17 750 D120 GL		УТ000018255								ООО "Технологии света"								шт.		22

				TL-PROM LINE 33 750 D120 GL		УТ000018257								ООО "Технологии света"								шт.		15

				TL-PROM APS 100 750 D120		УТ000019470								ООО "Технологии света"								шт.		28

				TL-PROM APS 200 750 D120		УТ000019472								ООО "Технологии света"								шт.		12

		Кабельные изделия		 		 								 								 

		Кабели силовые пожаробезопасные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности		ВВГнг(А)-LS 5х1,5		ГОСТ 31996-2012								 								км		0.42

				ВВГнг(А)-LS 3х1,5		ГОСТ 31996-2012								 								км		1.636

		Электромонтажные устройства		 		 								 								 

		Коробка распаячная для о / п 100х100х50мм IP55 (RAL7035, 6 гермовводов)		КМ41234		UKO11-100-100-050-K41-55								ИЭК								шт.		256

		Выключатель		1-кл. ОП Октава 10А IP20 ВС20-1-0-ОБ 250В бел.		EVO10-K01-10-DC								ИЭК								шт.		19

				2-кл. ОП Октава 10А IP20 ВС20-2-0-ОБ 250В бел.		EVO20-K01-10-DC								ИЭК								шт.		5

		Переключатель проходной		1-кл. ОП GLORY 10А IP20 ВСп10-1-0-ХБ бел.		EVH12-K01-10								ИЭК								шт.		2

		Клемма строительно-монтажная		СМК 222-413		UKZ-001-413								ИЭК								шт.		2115

				СМК 222-415		UKZ-001-415								ИЭК								шт.		183

		Материалы и изделия		 		 								 								 

		Лоток проволочный		PL50-60-3000		LO26654								КМ-Профиль								шт.		73

		Лоток листовой перфорированный		LP50-100-0.7-3000		LO0604								КМ-Профиль								шт.		2

				LP50-50-0.7-3000		LO0602								КМ-Профиль								шт.		33

		Крышка для лотка		KL100-3000		LO0501								КМ-Профиль								шт.		5

				KL50-3000		LO0531								КМ-Профиль								шт.		33

		Универсальный профиль усиленный		UPS2000		 LO0965								КМ-Профиль								шт.		257

		Кабель-канал		60х40 L2000 пластик ЭЛЕКОР		CKK10-060-040-1-K01								ИЭК								шт.		2

				40х40 L2000 пластик ЭЛЕКОР		CKK10-040-040-1-K01								ИЭК								шт.		21

				40х25 L2000 пластик ЭЛЕКОР		CKK10-040-025-1-K01								ИЭК								шт.		25

				25х16 L2000 пластик ЭЛЕКОР		CKK10-025-016-1-K01								ИЭК								шт.		9

				20х10 L2000 пластик ЭЛЕКОР		CKK10-020-010-1-K01								ИЭК								шт.		85

		Труба гофрированная ПВХ с протяжкой сер.		d16мм		CTG20-16-K41-010I								ИЭК								м		60

		Z-профиль		Z32-40-32-2.5-2500		LO2908								КМ-Профиль								шт.		7

		Соединитель перфорированный		PSP		 LO0671								КМ-Профиль								шт.		200

		Соединитель усиленного профиля		SUP		LO0961								КМ-Профиль								шт.		439

		Угол горизонтальный 90 гр. 50х100 мм		GL90-50-100		LO0101								КМ-Профиль								шт.		2

		Крышка горизонт. угла 90 гр. 100 мм		KGL90-100		LO0701								КМ-Профиль								шт.		2

		Угол внеш. верт. 90 гр. 50х100 мм		VL90-50-100		LO0106								КМ-Профиль								шт.		1

		Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 100 мм		KVL90-100		LO0706								КМ-Профиль								шт.		1

		Угол внутр. верт. 90 гр. 50х100 мм		NL90-50-100		LO0105								КМ-Профиль								шт.		1

		Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 100 мм		KNL90-100		LO0705								КМ-Профиль								шт.		1

		Заглушка лотка 50х100 мм		ZU50-100		LO0412								КМ-Профиль								шт.		2

		Пластина монтажная		PM		 LO0450								КМ-Профиль								шт.		209

		Универсальный кронштейн настенный		UKS		LO9304								КМ-Профиль								шт.		86

		Консоль с опорой		KSU300		LO14417								КМ-Профиль								шт.		46

		Консоль L-образная		KSL200		LO5235								КМ-Профиль								шт.		10

				KSL100		LO5234								КМ-Профиль								шт.		129

		С-образный подвес усиленный для лотка		SPVU100		LO5231								КМ-Профиль								шт.		148

		Шарнирный подвес для шпильки		SHS8		LO16397								КМ-Профиль								шт.		25

		Струбцина		FV8		LO0972								КМ-Профиль								шт.		92

		Комплект соединительный		PSK		 LO0670								КМ-Профиль								шт.		1614

		Держатель для труб (клипса)		CF16		CTA10D-CF16-K41-100								ИЭК								шт.		20

		Шестигранный болт DIN 933		BT8-50		LO0832								КМ-Профиль								шт.		1780

				BT8-30		LO0829								КМ-Профиль								шт.		389

		Винт специальный DIN 7985		V6-20		LO8679								КМ-Профиль								шт.		1753

				V6-10		 LO0684								КМ-Профиль								шт.		309

		Анкерный болт с гайкой		ANBG10-40		 LO0847								КМ-Профиль								шт.		246

		Шайба DIN 125		S8		LO0932								КМ-Профиль								шт.		3860

		Шайба плоская усиленная DIN 9021		SH8		LO0802								КМ-Профиль								шт.		350

		Гайка шестигранная DIN 934		G8		LO0690								КМ-Профиль								шт.		2104

		Гайка специальная с фланцем DIN 6923		GS8		LO0686								КМ-Профиль								шт.		673

				GS6		LO0685								КМ-Профиль								шт.		3004

		Шпилька DIN 975		SM8-1000		LO0694								КМ-Профиль								шт.		185

		Дюбель-гвоздь с грибовидной манжетой		SM-G 6x40		 								Tech-Krep								шт.		1341

		Саморез для тонкого метал. листа со сверлом		4.2х13		 								Tech-Krep								шт.		150

		Канат		6,1-Г-I-H-1370		ГОСТ 2688-80								 								м		16

		Наконечник алюминиевый		ТА 25-8-7 ГОСТ 9581		UNP11-025-08-07								ИЭК								шт.		100
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Модернизация системы освещения «Модельного цеха» II этап

		Техническое задание №

		133/405

		от

		18.12.2024 



		Цель технического задания:

		Модернизация системы освещения «Модельного цеха»



		Наименование места:

		«Модельный цех» инв.№00000635



		Основание для производства работ:

		1. Модернизация системы освещения «Модельного цеха»;

2. Проект ЭО-23/53.001 РД





		№ п/п

		Перечень сведений и требований

		Содержание сведений и требований



		1.

		Наименование объекта

		Модернизация системы освещения «Модельного цеха» II этап (выделенные помещения на «плане сетей освещения») согласно проекта ЭО-23/53.001 РД 



		2.

		Назначение объекта

		Обеспечение требуемых санитарных условий в производственных помещениях



		3.

		Особые условия

		Действующая промышленная площадка



		4.

		Состав работ

		1. Произвести демонтаж существующей схемы рабочего освещения.

2. Произвести демонтаж щитов управления освещением.

3. Произвести демонтаж существующей кабельной трассы с действующими светильниками.

4. Произвести монтаж и подключение новых щитов освещения согласно с проектом ЭО-23/53.001 РД (ЩО3; ЩО6; ЩО7; ЩО10; ЩО11; Щ13; ЩО14; ЩО15; ЩО17; ЩО18);

5. Произвести монтаж и подключение новых щитов освещения согласно с проектом ЭО-23/53.001 РД (ЩО3; ЩО6; ЩО7; ЩО10; ЩО11; Щ13; ЩО14; ЩО15; ЩО17; ЩО18) к заземляющему контуру


6. Произвести монтаж новой кабельной трассы согласно с проектом ЭО-23/53.001 РД

7. Произвести монтаж и подключение новых светодиодных светильников в соответствии с проектом ЭО-23/53.001 РД



		5.

		Пояснения к проектной документации

		1. Монтаж вести в соответствии с ПУЭ и СП 76.13330.2016;

2. Электропитание новых щитов освещения выполнять от существующей точки электроснабжения в соответствии с проектом ЭО-23/53.001 РД.

3. Прокладка новой кабельной трассы освещения выполнять в соответствии с проектом ЭО-23/53.001 РД. 


4. Подключение новых светодиодных светильников выполнять в соответствии с проектом ЭО-23/53.001 РД. 

5. Крепление светодиодных светильников выполнить в соответствии с проектом ЭО-23/53.001 РД.



		6.

		Требования к материалам и комплектующим

		Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта и разрешение на применение на территории РФ.



		7.

		Техника безопасности при производстве работ

		1. Перед началом производства работ персонал подрядчика должен пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности;

2. В ходе электромонтажных работ вывешивать запрещающие и предупреждающие плакаты;


3. Обеспечить персонал необходимыми электрозащитными и индивидуальными средствами защиты.

4. Работы выполняемые на высоте требуют средств защиты от падения.



		8.

		Дополнительные требования

		1. Перед началом производства работ необходимо оформить и установленном порядке «Акт - допуска на производство работ подрядными организациями на территории ООО «РЛЗ».        Без оформления и утверждения указанных документов производить строительно-монтажные работы не допускается;

2. Согласование принимаемых Исполнителем спорных технологических решений с Заказчиком.



		9

		Произвести демонтаж существующей кабельной трассы.

		ПВ-1-6мм2 – 245м


ПВ-1-2х4мм2 – 1010м


АВВГнг 4х16мм2. – 30м 



		10

		Произвести демонтаж существующих светильников.

		ЛБ/ЛД – 57 шт

ДРЛ     – 112 шт





		

		





Приложение: 

1. Рабочая документация ЭО-23/53.001;

2. Спецификация оборудования и материалов;


3. Перечень участков, на которых выполняется модернизация системы освещения.

		Разработчик – главный специалист ОГЭ

		______________

		Д.В. Тяпушин



		Главный энергетик – начальник ОГЭ

		______________

		Е.А. Давиденко





Перечень участков, на которых выполняется модернизация системы освещения

		№ п.п

		Наименование участка

		Наименование материала

		Количество, шт

		Высота установки м.



		ЩО-18



		1. 

		Склад №17

		TL-PROM APS 100 750 D120

		16

		7,8



		2. 

		

		TL-SLIM 20

		1

		2,4



		ЩО-3



		3. 

		Проезд

		TL-PROM APS 70 5К D

		6

		4,0



		ЩО-6



		4. 

		Коридор, корпус №2

		TL-Office 30 L1200 P 4K

		6

		3,0



		

		

		TL-Office 20 L600 P 4K

		1

		3,7



		   5.

		ЛК, +3,000

		TL-Office 50 L1200 P 4K

		1

		2,8



		 6.

		Кладовая 

		TL-PROM LINE 33 750 D120 GL

		1

		2,7



		 7.

		Кладовая 

		TL-PROM LINE 17 750 D120 GL

		4

		2,9



		

		

		TL-PROM LINE 33 750 D120 GL

		6

		2,9



		 8.

		Шаблонная кладовая 

		TL-PROM LINE 33 750 D120 GL

		5

		3,1



		

		

		TL-PROM LINE 17 750 D120 GL

		18

		2,3



		 9.

		Заточный участок 

		TL-SLIM 40

		6

		3,0



		  10.

		Пост качества 

		TL-STREET 25 5K LC F2 SW IE

		2

		2,0



		

		

		TL-SLIM 40

		2

		2,0



		  11.

		Слесарный отдел

		TL-PROM APS 35 5K D IE

		8

		4,2



		

		

		TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ех

		1

		2,0



		

		

		TL-SLIM 40

		20

		2,5



		  12.

		Шаблонная 

		TL-SLIM 40

		2

		3,5



		ЩО-7



		13.

		Подземный переход 

		TL-SLIM 20

		5

		1,9



		14.

		Слесарный отдел

		TL-STREET 25 5K LC F2 SW IE

		1

		3,0



		15.

		Отдел механика 

		TL-PROM APS 55 5K D IE

		4

		4,8



		

		

		TL-STREET 45 5K LC F2 SW IE

		2

		3,0



		

		

		TL-STREET 25 5K LC F2 SW IE

		5

		3,0



		

		

		TL-SLIM 40

		11

		2,8



		16.

		Мастерская 

		TL-STREET 25 5K LC F2 SW IE

		1

		3,4



		

		

		TL-SLIM 40

		4

		2,4



		17.

		 Кладовая 

		TL-PROM LINE 33 750 D120 GL

		1

		2,4



		

		ЩО-10



		18.

		Участок прессформ

		TL-SLIM 40

		22

		2,7



		

		

		TL-PROM APS 70 5K D

		4

		4,5



		

		

		TL-STREET 45 5K LC F2 SW IE

		8

		3,7



		

		

		TL-SLIM 20

		1

		2,7



		19.

		Комната разогрева пищи

		TL-Office 30 L1200 P 4K

		2

		2,7



		20.

		Стенд моделей

		TL-Office 30 L1200 P 4K

		1

		2,7



		21.

		Мастерская 

		TL-SLIM 40

		4

		2,7



		22.

		Участок гальваники 

		TL-SLIM 55

		1

		2,7



		23.

		Заточный участок 

		TL-SLIM 40

		3

		2,4



		ЩО-11



		24.

		Коридор

		TL-Office 30 PRS 840

		6

		3,6



		ЩО-13



		25.

		ЦРиМЛО 1 этаж 2-й пролет

		TL-PROM APS 200 750 D120

		8

		7,8



		

		

		TL-SLIM 40

		1

		2,7



		ЩО-14



		26.

		ЦРиМЛО 1 этаж 3-й пролет

		TL-PROM APS 100 750 D120

		12

		7,8



		

		

		TL-SLIM 40



		2

		3,0



		ЩО-15



		27.

		ЦРиМЛО 1 этаж Участок №1

		TL-PROM APS 200 750 D120

		4

		7,8



		ЩО-17



		28.

		Архив 

		TL-Office 30 L1200 P 4K

		1

		2,7



		29.

		Коридор

		TL-Office 50 L1200 P 4K

		2

		4,2



		ЩО-4



		30.

		Коридор

		TL-Office 40 L1200 P 4K

		3

		3,2



		ЩО-9



		32.

		Кладовая 

		TL-PROM LINE 33 750 D120 GL

		2

		4,1



		33.

		Начальник цеха

		TL-Office 30 PRS 840

		4

		3,0



		34.

		ЛК

		TL-Office 50 L1200 P 4K

		4

		2,8



		35.

		ЛК, отм. +8,000

		TL-Office 50 L1200 P 4K

		1

		2,8





Главный специалист








             Д.В. Тяпушин

		Главный энергетик – начальник ОГЭ

		

		Е.А. Давиденко






